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Plock, dn. 14.01.2021 r.
DA.MB.232.57.2020.2021
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Plocku
PL. Dgbrowskiego 2
09-402 Ptock
tel./fax (...) 24 366-54-21,/(...) 24 366-54-02
http:/www.mazowiecka.edu.pl

e-mail: zamowienia@mazowiecka.edu.pl
NIP 774-24-72-620; REGON 611038403

ZMIANA TERMINU SKEADANIA OFERT
ZMIANA SIWZ

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Adaptacja i remont pomieszczen
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Plocku na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej dla
kierunku potoznictwo”

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Plocku dzialajagc w zwigzku z zapytaniem o
wyjasnienie tre$ci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), jakie wplyneto do
przedmiotowego postepowania na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwienn publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z pdéizn. zm.) odpowiada na
przedmiotowe pytania. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 38 ust. 4
dokonuje zmiany treéci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia oraz na podstawie art. 38
ust. 6 wydtuza termin skladania ofert do dnia 20.01.2021 r. do godz. 08:30, a w konsekwencji
zmiane te wprowadza do treéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Pytanie:

W zwigzku z zamdéwieniem publicznym ,Adaptacja i remont pomieszczen Mazowieckiej Uczelni
Publicznej w Plocku na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku potoznictwo”
zawracam si¢ z prosba o wyjasnienie treéci Projektu Budowlanego Branza Elektryczna i
Teletechniczna.

III. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE NISKOPRADOWE

4. Zatozenia ogdlne dla okablowania strukturalnego

Struktura okablowania

Na potrzeby niniejszego opracowania, przyjeto oznaczenia:

LPD - Lokalny punkt dystrybucyjny, szafa 12U obstugujaca dany obszar roboczy, w ktérej
znajduja si¢ elementy aktywne i pasywne systemu okablowania strukturalnego. Od LPD rozchodzi
sie instalacja okablowania poziomego do punktéw logicznych.

6. Szczegbtowy opis zaprojektowanych komponentéw okablowania Strukturalnego

Specyfikacja punktéw dystrybucyjnych

Dla Posrednich Punktéw dystrybucyjnych projektuje sie szafy wiszace RACK 19” o wysokosciach
od 6U do 21U, przeznaczone do montazu okablowania. Szafa ma mie¢ konstrukcje skrecana i by¢
dostgepna w wersji zmontowanej bgdZ do samodzielnego montazu. Szafa musi by¢ wyposazona w
podwojny stelaz 19”7 (z przodu i z tylu). Wymagana no$nos¢ szafy to minimum 60kg.
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Wysokos¢ szafy wiszacej RACK rézni sie w punkcie 4 i 6. Prosze o okreflenie konkretnej
wysokosci szafy wiszacej RACK 19”.

Prosze o okreslenie iloéci szaf wiszacych RACK 19”, poniewaz z rysunkéw i z punktu 4 wynika ze
potrzebna jest jedna szafa, jednak z punktu 6 wynika ze potrzebnych jest kilka, lecz nie jest
podana konkretna ilo$¢. Jezeli szafa wiszagca RACK 19”powinna mie¢ wysoko§¢ 12 U to noénosé
takiej szafy wynosi 50 kg, nie 60 kg jak podano w projekcie budowlanym.

Odpowiedz:
Projekt przewiduje 1 szafe LPD, no$noé¢ dla szafy nalezy zapewni¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa minimum 60 kg.

Pytanie:

III. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRADOWE

6. Szczegdtowy opis zaprojektowanych komponentéw okablowania Strukturalnego

Specyfikacja kabla instalacyjnego

Projektuje sie kabel CobiNet kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabel nieekranowany).

Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty)
/Klasa E (wydajnoé¢ catego systemu). Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych
oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym prze$wity, wymagane jest
zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewnetrznej 5,2mm. Nie dopuszcza
si¢ kabli o wiekszej érednicy zewnetrznej. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry
transmisyjne w catym pasmie minimum 350MHz. Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzna
powtoke LSOH nie wydzielajaca szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odréznienia kabli
okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powltoka kabla ma
posiadac¢ kolor fioletowy.

W projekcie okreélono érednice i kolor kabla. Kabel o takich wiasciwosciach sugeruje tylko
jednego dostawce. Jest to niezgodne z zasadami konkurencyjnosci.

Czy dopuszcza sig uzycie kabla kat. 6 o konstrukcji U/UTP o szarej powtoce i érednicy 6,0 mm ?

Odpowiedz:

Dopuszcza sig¢ réznice tolerancji $rednicy 15%, dopuszczamy zastosowanie kabla U/UTP dowolnego
producenta w uwzglednieniem zachowania systemu okablowania LAN, powtoka kabla LSOH kolor
nie jest limitujacy.

Pytanie

IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PROJEKTOWANE

40. AP zgodne z systemem WiFi szkolnym

Prosze¢ o udzielenie informacji na temat systemu WiFi szkolnego, ewentualnie sprecyzowania
wymagan dotyczacych AP.

Odpowiedz:

AP parametrach nie gorszych niz

interfejs:1x port RJ45 WAN / LAN (10/100/1000Mbps)
standardy bezprzewodowe:
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2,4GHz: 802.11n, 802.11g, 802.11b

5GHz: 802.11ac, 802.11n, 802.11a

przepustowos¢:

- do 450Mb/s - 802.11n (2.4GHz) do 867Mb/s - 802.11ac (5GHz)
tryby pracy: AP

funkcje: QoS, most WDS, WMM (Wifi Multimedia)

moc EIRP: 24dBm

antena: 1x 3dBi, wbudowane MIMO

zabezpieczenia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES
zarzadzanie przeglagdarka www (IE, Firefox, Chrome, Safari)
zasilanie: PoE 802.3af lub pasywne PoE 24V

Zmiana dotyczy STWZ — pkt. 11.13., 11.15, 11.16 oraz 12.1.i 12.2

Bytlo:

11.13. Wykonawca skiada oferte w zamknietej kopercie lub innym opakowaniu w sposéb
zapewniajacy nieujawnienie tresci oferty do chwili jej otwarcia. Zamknieta koperta lub
inne opakowanie musi zawiera¢ oznaczenie:

Oferta zlozona w przetargu nieograniczonym pn. ,Adaptacja i remont pomieszczen
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Plocku na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej
dla kierunku potoznictwo” Nie otwiera¢ przed 18.01.2021 r. godz. 9:00

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢
oferte.

11.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca sklada pisemne oéwiadczenie, ze oferte
wycofuje. Oswiadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamknietej kopercie
lub innym opakowaniu, ktéra musi zawierac¢ oznaczenie:

Oswiadczenie o wycofaniu oferty zlozonej w przetargu nieograniczonym pn.
~Adaptacja i remont pomieszczeri Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Plocku na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku potoznictwo” Nie otwierad
przed 18.01.2021 r. godz. 9:00

Os$wiadczenie o wycofaniu oferty musi zawiera¢ co najmniej nazwe i adres
wykonawcy, tre$¢ o$wiadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby
lub 0s6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

11.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte
zmienia, okreslajac zakres tych zmian. O$wiadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamknietej kopercie lub innym opakowaniu, ktéra musi zawierad
oznaczenie:
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Oswiadczenie o zmianie oferty zlozonej w przetargu nieograniczonym pn. ,,Adaptacja i
remont pomieszczeri Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Ptocku na potrzeby Centrum
Symulacji Medycznej dla kierunku potoznictwo” Nie otwieraé przed 18.01.2021 r.
godz. 9:00

Os$wiadczenie o zmianie oferty musi zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.

12.1. Miejsce i termin sktadania ofert: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Plocku, Pl
Dabrowskiego 2, Sekretariat Prorektoréw, pok. B 205, do dnia 18.01.2021 r. do godz.
08:30.
Oferta sktadana jest na parterze w portierni ochrony w celu oznaczenia daty i godziny
nastepnie zostanie umieszczona w specjaln do tego celu pojemniku
znajdujacym sie na portierni. Oferte nalezy ztozy¢ w zaklejonej kopercie.

12.2.  Otwarcie ofert nastgpi 18.01.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiajacego, Sala A13.

Osoby uczestniczace w_sesji otwarcia ofert zobowigzane s3 do noszenia maseczki
ochronnej.

Powinno by¢:

11.14. Wykonawca sklada ofert¢ w zamknietej kopercie lub innym opakowaniu w sposéb
zapewniajacy nieujawnienie tresci oferty do chwili jej otwarcia. Zamknigta koperta lub
inne opakowanie musi zawiera¢ oznaczenie:

Oferta zlozona w przetargu nieograniczonym pn. ,Adaptacja i remont pomieszczeri
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Plocku na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej
dla kierunku potoznictwo” Nie otwiera¢ przed 20.01.2021 r. godz. 9:00

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skladania ofert, zmienié¢ lub wycofaé
oferte.

11.17. W przypadku wycofania oferty, wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, ze oferte
wycofuje. Oswiadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamknietej kopercie
lub innym opakowaniu, ktéra musi zawiera¢ oznaczenie:

Os$wiadczenie o wycofaniu oferty zlozonej w przetargu nieograniczonym pn.
»~Adaptacja i remont pomieszczeri Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Plocku na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku poloznictwo” Nie otwieraé
przed 20.01.2021 r. godz. 9:00

O$wiadczenie o wycofaniu oferty musi zawiera¢ co najmniej nazwe i adres
wykonawcy, tre$¢ oéwiadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby
lub 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

11.18. W przypadku zmiany oferty wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, ze oferte
zmienia, okredlajac zakres tych zmian. Oswiadczenie o zmianie oferty wykonawca
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umieszcza w zamknigtej kopercie lub innym opakowaniu, ktéra musi zawieraé
oznaczenie:

Os$wiadczenie o zmianie oferty zlozonej w przetargu nieograniczonym pn. ,,Adaptacja i
remont pomieszczert Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Plocku na potrzeby Centrum
Symulacji Medycznej dla kierunku potoznictwo” Nie otwiera¢ przed 20.01.2021 r.
godz. 9:00

Oéwiadczenie o zmianie oferty musi zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.

12.1. Miejsce i termin skiadania ofert: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Plocku,
Pl. Dabrowskiego 2, Sekretariat Prorektoréw, pok. B 205, do dnia 20.01.2021 r. do
godz. 08:30.
Oferta sktadana jest na parterze w portierni ochrony w celu oznaczenia daty i godziny
wplywu, nastepnie zostanie umieszczona w_specjalnym do tego celu pojemniku

znajdujacym sie na portierni. Oferte nalezy ztozy¢ w zaklejonej kopercie.

12.2.  Otwarcie ofert nastgpi 20.01.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiajacego, Sala A13.

Osoby uczestniczace w_sesji otwarcia ofert zobowigzane sa do noszenia maseczki
ochronne;j.




